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Przemyśl  2007-07-23









Wykonawcy, którzy 









pobrali SIWZ  









ze  strony internetowej 

dot: postępowania o udzielenie  zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Konarskiego 7 w Przemyślu ”.


Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 164 poz. 1163) Zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej i są zainteresowani udziałem w  ww. postępowaniu, treść zgłoszonych zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami zamawiającego .

1. Od. pozycji 30 przedmiaru robót - ujęto demontaż 105, 39m2 obróbek blacharskich nie ujęto ponownego ich montażu - czy mają być wykonane nowe obróbki i w jakim kolorze?

Odpowiedz : jak poz 1.1 przedmiaru  dodatkowego   ( przedmiar dołączony do niniejszego pisma) 
2. Czy uzupełnić brakujące parapety okienne zewnętrzne na poziomie parteru ( brakuje 13 szt), czy wymienić istniejące w pozostałych oknach (3 szt)? .

Odpowiedz: jak poz. 1.2 przedmiaru dodatkowego
3.W przedmiarze nie ujęto wymiany obróbek blacharskich naczółków nad okiennych (trójkątny detal architektoniczny) - czy mają być wymienione?

Odpowiedz: jak poz. 1.3 przedmiaru dodatkowego.
4.Od. pozycji 36 przyjęto czyszczenie spoin elewacji frontowej tylko części z cegły gotyckiej (460 m2), nie ujęto czyszczenia cokołu budynku wykonanego z zaprawy cementowej imitującej kamień ciosany, boni prostokątnych o fakturze ciosanej oraz pozostałych tynków (595m2) -tynki są mocno zabrudzone, jaki przyjąć sposób odczyszczenia powyższych elementów elewacji?

Odpowiedz: jak poz. 1.5 przedmiaru dodatkowego
5.Od. Pozycji 18 przedmiaru robót - proszę wskazać, w jaki sposób dokonać przetarcia tynków ciosanych i nieregularnych?

Odpowiedz: jak poz. 1.5 przedmiaru dodatkowego
6.Od. Pozycji 31 przedmiaru robót - czy zdemontowane rury spustowe ponownie zamontować po wykonaniu remontu elewacji?

Odpowiedz: jak poz. 1.6 przedmiaru dodatkowego
7.Na wysokości II piętra pomiędzy naczółkami trójkątnymi znajdują się elementy stalowe ozdobne ściągów (ankr) 12 szt. - elementy te są mocno skorodowane - czy mają pozostać skorodowane, czy należy je odczyścić i pomalować, jeżeli tak to jaką farbą i w jakim kolorze?

Odpowiedz: jak poz. 1.7 i 1.8 przedmiaru dodatkowego
8.Pod parapetami okiennymi zamontowane są kwietniki wykonane z płaskownika stalowego
( 48 szt.) czy należy je zdemontować i uzupełnić elewację czy pomalować, jeżeli tak to jaką farbą i w jakim kolorze?

Odpowiedz: jak poz. 1.9 przedmiaru dodatkowego
9.Pomiędzy oknami zamontowane są uchwyty na chorągwie ( 14 szt małych potrójnych i 2
szt. dużych pojedynczych), czy należy je zdemontować jeżeli tak to które, czy pomalować
jeżeli tak to jaką farbą i w jakim kolorze?

Odpowiedz: jak poz. 1.9 przedmiaru dodatkowego
10.Czy zdemontować nieczynne konsole elektryczne (3 szt)?.

Odpowiedz: jak poz. 1.9 przedmiaru dodatkowego
11.Czy zwody instalacji odgromowej pozostawić w istniejącym stanie (bez naciągów, nie umocowane do ściany), czy należy je naprawić?.

Odpowiedz: Umocować naciągi instalacji odgromowej wg. kalkulacji indywidualnej.
12.Czy pozostawić na elewacji różne przewody niewiadomego pochodzenia?

Odpowiedz: policzyć wg. kalkulacji indywidualnej umocowanie istniejących przewodów.
13.Czy pozostawić skorodowany pas podrynnowy i deski okapu powodujący niszczenie gzymsu wieńczoncego, czy wymienić te elementy?

Odpowiedz: jak poz. 1.10, 1.11, 1.12  przedmiaru dodatkowego
14. Czy uzupełnić obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku (połączenie daszku z elewacją)?
Odpowiedz: Odpowiedz: jak poz. 1.13 , 1.14  przedmiaru dodatkowego.
15. Czy wykonać naprawę i malowanie profili ciągnionych naczółków nadokiennych (nie ujęto w przedmiarze robót)?.
Odpowiedź: jak poz. 1.4 przedmiaru dodatkowego.

16. Z uwagi na ujęcie w specyfikacji technicznej remontu attyki na dachu, co nie ma odzwierciedlenia w przedmiarze robót proszę o podanie zakresu prac na wymieniony w SIWZ element budynku.

Odpowiedź: jak poz. 1.15 przedmiaru dodatkowego.

,18-07-2007
Str. 1
Przedmiar/obmiar robót
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1.
	Element: Dodatkowe prace wynikłe z zapytań do przetargu. Opis:
	

	1.1.
	NNRNKB 02-02-0541-0200
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki w różnych miejscach - należy uwzględnić współczynniki związane z niejednokrotnie skomplikowanymi gierowaniami. 105.39
	105.3900

	
	
	[jm. m2                                                                                                     Razem:
	105.3900

	1.2.
	NNRNKB 02-02-0541-0100
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapety okienne na poziomie parteru
1.30*0.30*16
	6.2400

	
	
	[ Jm. m2                                                                                                  Razem:
	6.2400

	1.3.
	NNRNKB 02-02-0541-0200
	Analogia.(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - obróbki naczółków nadokiennych. Z uwagi na częściowe wkucie
obróbek w tynk profili należy uwzględnić naprawę uszkodzonych profili
ciągnionych.
(1.0+1.0)*0.40*16+1.30*0.30*16+(1.50+1.50)*0.40*2+1.60*0.30*2
	22.4000

	
	
	[jm. m2                                                                                                         Razem:
	22.4ÓÓÓ

	1.4.
	TZKNBK 19-08-0101-5500
	Analogia.Wzmocnienie odstającego tynku poprzez wstrzykniecie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem na gzymsacN i otynkowanych elementach architektonicznych. 57.00*(1.10+0.35+0.28)+460.00*0.10
144.6100

	
	
	Jm. m2                                                                                                     Razem:
	144.6100

	1.5.
	TZKNBK 19-08-0101-4800
	Analogia.Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi z uzupełnieniem mączką ceglaną otworów po wykuciach elementów metalowych. 595.0
	595.0000

	
	
	Jm. m2                                                                                                     Razem:
	595.0000

	1.6.
	KNR 02-02-0510-0200
	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - montaż 60.0
	60.0000

	
	
	Jm. m                                                                                                   Razem:
	60,000

	1.7.
	TZKNBK 19-15-0548-0100
	Analogia.Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych (licząc w rozwinięciu)
ozdobne zakończenia ściągów stalowych.
12.0*1.0
	12.0000

	
	
	Jm. m2                                                                                                     Razem:]
	12,000

	1.8.
	KNR 04-01-1212-0500
	Analogia.Dwukrotne malowanie farbą zabezpieczającą korodowanie elementów
dekoracyjnych, będących zakończeniem ściągów stalowych.
12.0*1.0
	12.0000

	
	
	Jm. m2                                                                                                     Razem: I
	 12.0000

	1.9.
	KNR 04-01-0354-1500
	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - kwietniki stalowe
	

	
	
	kwietniki 48.0*4
	192.0000

	
	
	uchwyty 14.0
	14.0000

	
	
	konsole 3.0
	3.0000

	
	
	Jm. szt.                                                                                                     Razem: |
	209.0000

	1.10.
	KNR 04-01-0535-0800

l
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
- pas podrynnowy
57.0*1.50
	85.5000

	
	
	Jm. m2
V~~
                                                   Razem:
	85,5000


System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o o
,18-07-2007

Str. 2
Przedmiar/obmiar robót
	Lp
	Normatyw
	Opis
	Suma

	1.11.
	KNR 04-01-0535-0400
	Rozebranie rynien leżących 57.0
	57.0000

	
	
	Jm. m                                                                                                       Razem.
	57.0000

	1.12.
	NNRNKB 02-02-0541-0200
	Analogia.(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pss podrynnowy z jednoczesną wymianą desek pdbicia okapu. 57.0*1.50
	85.5000

	
	
	Jm. m2                                                                                                  Razem:
	85.5000

	1.13.
	NNRNKB 02-02-0541-0200
	Analogia(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - rynny z blachy powlekanej z wymianą rynchaków. 57.0*1.75
	99.7500

	
	
	Jm. m2                                                                                                     Razem:
	99.7500

	1.14.
	NNRNKB 02-02-0521-0800
	(z.I) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej 57.00
	57.0000

	
	
	Jm. m                                                                                                    Razem:
	57.0000

	1.15.
	ANALIZA WŁASNA
	Analiza indywidualna.Elementy wykonywane w odrębnej robocie: Naprawa attyki, polegająca na naprawie nakrywy, uzupełnieniu tynków i gzymsów oraz obróbek blacharskich wraz z wykonaniem niezbędnego rusztowania ponad dachem. 0.0000
	1

	
	
	Jm. kpi.   1
Razem:
	1


