Specyfikacja Techniczna

na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego 7 w Przemyślu



CPV-4540 0000-1


Zawiera:

1. Przepisy ogólne

2. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania remontu budynku

PRZEPISY OGÓLNE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.


Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. Konarskiego 7.

1.2. Zakres stosowania SST.


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.


Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej:

· demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

· rusztowania

· wymiana stolarki okiennej na PCV na jednoramową, rozwierno-uchylna i uchylną, otwieraną do środka, podział i kształt jak w zestawieniu stolarki białe o fakturze drewnopodobnej– przy zachowaniu istniejących podziałów zaś od strony podwórza ujednolicenie podziałów wg projektu.

· Okna z profili 5 komorowymi, szklenie współczynnik 1,0, 
· wymiana stolarki drzwiowej  i okiennej metalowej (od strony ulicy Konarskiego) z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji, okuć, krat i pozostałych elementów po ich odczyszczeniu, w drzwiach wprowadzenie wypełnień drewnianych,
· remont elewacji frontowej od strony ul.Konarskiego ( nie przewiduje się docieplenia ścian),
· remont attyki na dachu

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1 . Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielonym z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2 .Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą, Projektantem.

1.4.3 .Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 .Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.5 .Kosztorys ślepy  - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.6 . Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczenia, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7 . Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowlany.

1.4.8 . Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wyceny kontraktu.


Wykonawca dokona wyceny kontraktu objętego przetargiem wypełniając ślepy kosztorys ofertowy.  Wyceniając roboty zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawca musi mieć na uwadze następujące warunki:

1. Warunki ogólne;

a) Podstawą wyceny jest cena jednostkowa netto obejmująca sumę kosztów i narzutów oprócz podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostkę robót.

b) wartość danego elementu robót to iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót.

c) wartość kosztorysu ofertowego netto to suma wartości elementu robót.

d) Wartość oferty to suma wartości kosztorysu i należnego podatku VAT.

2.  Podana w kosztorysie tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje nakłady robocizny, materiałów i sprzętu. Wykonawca wyceni daną pozycję uwzględniając dodatkowo własne doświadczenie w wykonaniu tego typu robót.

3.  Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzględnieniu deklarowanych rabatów ( jeżeli takie zostaną wprowadzone do oferty) uważana będzie za obowiązującą do rozliczenia wykonanych robót.

4.  Materiały przewidziane do użycia muszą spełniać wymogi odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji technicznych. Przyjęta ilość materiałów musi gwarantować prawidłowe wykonanie danego elementu.

5.  Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowego wykonania wycenionego elememtu robót konieczne są dodatkowe roboty, to ich wartość należy ująć w wycenie.

6.  Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, aby zebrać niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny.

7.  Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do kosztorysu ofertowego. W przypadku gdy wykonawca dopatrzy się poważnych nieścisłości w kosztorysie ofertowym – zwróci się do Zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie.

8.  Jeżeli jakaś  z pozycji kosztorysu ofertowego nie zostanie wyceniona przez Wykonawcę to uważać się będzie, że dany element robót został wyceniony w innej pozycji kosztorysu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

1.6.2. Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa ruchu publicznego na przyległych do budynku chodnikach.

1.6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie i uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem.

1.6.4.Bezpiczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła materiałów.


Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

2.2. Wariantowe zastosowanie materiałów.


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 10 dni przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie posiadające atestów, certyfikatów i nie są zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.


Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.WYKONANIE ROBÓT.

3.1. Ogólne zasady wykonania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – wewnętrznych remontowych oraz poleceniami Inspektor nadzoru.

3.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.


Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzję w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczanych na budowę. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku, wykonaniem termomodernizacji ostatniego stropu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu, ul. Konarskiego 7.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji i termomodernizacji stropu dla  budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót remontowych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót:

· demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

· rusztowania

· wymiana stolarki okiennej na PCV w okleinie białej o fakturze drewnopodobnej– przy zachowaniu istniejących podziałów zaś od strony podwórza ujednolicenie podziałów wg projektu

· Okna z profili 5 komorowymi, szklenie współczynnik 1,0, 

· wymiana stolarki drzwiowej  i okiennej metalowej (od strony ulicy Konarskiego) z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji, okuć, krat i pozostałych elementów po ich odczyszczeniu, w drzwiach wprowadzenie wypełnień drewnianych,
· wymiana podokienników wewnętrznych na PCV komorowe,

· wykonanie obróbek blacharskich i parapetów z blachy powlekanej,

· elewacja od strony ul. Konarskiego odczyszczenie ściany z cegły elewacyjnej i zaimpregnowanie środkiem hydrofobowym, uzupełnienie detali architektonicznych, wymiana uszkodzonych tynków, malowanie farbą silikatowa, 
· remont attyki na dachu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych:

- tynki zewnętrzne – tom I rozdział 24 ( opracowanie Instytut Techniki Budowlanej – Wydawnictwo Arkady z roku 1990)oraz Polską Normą PN

- konstrukcje żelbetowe

- konstrukcje i elementy z drewna – tom I rozdział 8 Polską Normą PN-82/D-94021

- instalacje odgromowe

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały użyte do wykonania robót  winny spełniać warunki określone w pkt. 24.2.1

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I część 4 „ Budownictwo Ogólne” ( wydawnictw Arkady z 1990 r).

2.2. Rodzaje materiałów.

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji i robót zewnętrznych są:

· stolarka PCV i aluminiowa

4. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

- B-20130 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

· PN-EN-197-01:2002 – Cement portlandzki – skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące elementów

· PN-88/B-06250 – beton zwykły

· PN-68/B 10020 – robót murowych

· PN-70/B 10100 – robót tynkowych

· PN-88/B-10085 – stolarka budowlana

6. KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 Roboty malarskie

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421114-6 Instalacja drzwi metalowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45262520-2 Roboty murarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262500-6 Roboty murarskie

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

45214210-5 Szkoły podstawowej

